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Vertikalna zaščita 1500x50x1mm

(lovilni vod, odvod)
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Zveza trakov (merilni spoj)

v podometni omarici
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- v vseh prostorih kabli v izolirnih ceveh v ometu oz. v gibljivih ceveh IPF v betonu
Elektroinštalacije so projektirane s kabli ustreznih tipov in dimenzij:

LEGENDA SVETILK

IZVEDBA INŠTALACIJ

-stikala 1,2m -stenske svetilke 2,2m

SISTEM ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Predviden je TN-S sistem električne inštalacije, kot zaščitni ukrep pred nevarno napetostjo dotika

- v medstropovju na obstoječih kabelskih policah, delno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
- v montažnih stenah v samougasnih izolirnih ceveh 

šuko vtičnica enofazna

šuko vtičnica s pokrovom

fiksni priključek / dovod 1F

IP spoj

ventilator

stikalo navadno

stikalo menjalno

stikalo preklopno

stropno senzorsko stikalo

stropna svetilka

stenska svetilka

LED trak v profilu

LEGENDA SIMBOLOV

kamera bullet

fiksni priključek / dovod 3F

(če ni drugače označeno)

S1) Nadgradna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA LANDA Fog LED 22,4W 1500lm 3000K IP65 FG80POSDHB10L
S2) Nadometna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Lona C/S 600 h120 SOP 4000 lm 37 W 830 FO IP20 silver aluminium

S3) Nadgradna reflektorska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Periskop Proiettori 198-264V 1 arrayLED 6.5W DC - 8W AC 

S4) Nadgradna stenska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Stadium Lampada a parete 198-264V 72 topLED 6.4W DC - 7.8W AC 

S5) Vgradna svetilka, kot npr.: INTRA Nitor RV SOP 1050-2100 lm 9-19W 350-750mA 26V 830 D240mm IP44 white/white,

Z1) Varnostna zasilna svetilka BEGHELLI LOGICA LED 11W z vgrajeno baterijo avtonomije 1h

zasilna svetilka

+ dodatna zatesnitev vseh neuporabljenih odprtin s silikonskim kitom

CRI 80 IP66 Base 95347W60

CRI 80 IP65 76078W00

z napajalnikom 20W/250-700mA
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- v vseh prostorih kabli v izolirnih ceveh v ometu oz. v gibljivih ceveh IPF v betonu
Elektroinštalacije so projektirane s kabli ustreznih tipov in dimenzij:

LEGENDA SVETILK

IZVEDBA INŠTALACIJ

-stikala 1,2m -stenske svetilke 2,2m

SISTEM ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Predviden je TN-S sistem električne inštalacije, kot zaščitni ukrep pred nevarno napetostjo dotika

- v medstropovju na obstoječih kabelskih policah, delno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
- v montažnih stenah v samougasnih izolirnih ceveh 

šuko vtičnica enofazna

šuko vtičnica s pokrovom

fiksni priključek / dovod 1F

IP spoj

ventilator

stikalo navadno

stikalo menjalno

stikalo preklopno

stropno senzorsko stikalo

stropna svetilka

stenska svetilka

LED trak v profilu

LEGENDA SIMBOLOV

kamera bullet

fiksni priključek / dovod 3F

(če ni drugače označeno)

S1) Nadgradna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA LANDA Fog LED 22,4W 1500lm 3000K IP65 FG80POSDHB10L
S2) Nadometna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Lona C/S 600 h120 SOP 4000 lm 37 W 830 FO IP20 silver aluminium

S3) Nadgradna reflektorska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Periskop Proiettori 198-264V 1 arrayLED 6.5W DC - 8W AC 

S4) Nadgradna stenska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Stadium Lampada a parete 198-264V 72 topLED 6.4W DC - 7.8W AC 

S5) Vgradna svetilka, kot npr.: INTRA Nitor RV SOP 1050-2100 lm 9-19W 350-750mA 26V 830 D240mm IP44 white/white,

Z1) Varnostna zasilna svetilka BEGHELLI LOGICA LED 11W z vgrajeno baterijo avtonomije 1h

zasilna svetilka

+ dodatna zatesnitev vseh neuporabljenih odprtin s silikonskim kitom

CRI 80 IP66 Base 95347W60

CRI 80 IP65 76078W00

z napajalnikom 20W/250-700mA

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
Jeklena cev D=193,7x6,3

AutoCAD SHX Text
zarez asfaltiranja

AutoCAD SHX Text
zavetrovanje na višini s.r.=-188

AutoCAD SHX Text
zavetrovanje na višini s.r.=-188

AutoCAD SHX Text
rumena črta širine 10cm - prepoved parkiranja

AutoCAD SHX Text
rumena črta širine 10cm - prepoved parkiranja

AutoCAD SHX Text
zarez asfaltiranja ob robniku

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-4.02

AutoCAD SHX Text
-4.02

AutoCAD SHX Text
< padec 2%

AutoCAD SHX Text
< padec 2%

AutoCAD SHX Text
< padec 2%

AutoCAD SHX Text
nov tlak se izvede na istih kotah, kot obstoječ, na katerega se naveže

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
TERASA 2 - TLORIS KLETI

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
pooblaščen inženir:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
št. lista:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
št. projekta:

AutoCAD SHX Text
375/22

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
merilo:

AutoCAD SHX Text
pooblaščen arhitekt:

AutoCAD SHX Text
objekt:

AutoCAD SHX Text
vrsta dok.:

AutoCAD SHX Text
vsebina načrta:

AutoCAD SHX Text
vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
investitor:

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
opis:

AutoCAD SHX Text
št. sprem:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
3/I NAČRT ELEKTROTEHNIKE 

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
PE120/22-238

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
JOŽE KUNŠEK u.d.i.a.

AutoCAD SHX Text
ZAPS 1627 A

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
JANEZ TOMŠE, dipl.inž.el.

AutoCAD SHX Text
IZS E-1959

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
BOJAN KRALJ el.teh.

AutoCAD SHX Text
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE

AutoCAD SHX Text
UREDITEV TERAS IN BALKONOV V DSO GROSUPLJE



pritlična etaža obstoječega objekta

pritlična etaža obstoječega objekta

Žaluzije

Tenda Tenda

Žaluzije

Žaluzije

3x
2x

LE
D

 tr
ak

 p
od

 k
lo

pj
o

LE
D

 tr
ak

 p
od

 k
lo

pj
o

Rk/2.1 Rk/2.22x

Rk/2.1 Rk/2.1 Rk/2.1

Rk/2.1

Rk/2.2Rk/2.2

Rk/3.1 Rk/3.2
Rk/3.3 Rk/3.4 Rk/3.5

Rk/3.1Rk/3.2

Rk/3.3

Rk/3.4 Rk/3.5

S4

S4S4S4

Rk/2-1
Z1

PRO-ELEKT d.o.o.
Projektiranje električnih inštalacij, 
inženiring in tehnično svetovanje

Staničeva 41, 1000 Ljubljana

VIŠINE MONTAŽE ELEMENTOV

- v vseh prostorih kabli v izolirnih ceveh v ometu oz. v gibljivih ceveh IPF v betonu
Elektroinštalacije so projektirane s kabli ustreznih tipov in dimenzij:

LEGENDA SVETILK

IZVEDBA INŠTALACIJ

-stikala 1,2m -stenske svetilke 2,2m

SISTEM ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Predviden je TN-S sistem električne inštalacije, kot zaščitni ukrep pred nevarno napetostjo dotika

- v medstropovju na obstoječih kabelskih policah, delno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
- v montažnih stenah v samougasnih izolirnih ceveh 

šuko vtičnica enofazna

šuko vtičnica s pokrovom

fiksni priključek / dovod 1F

IP spoj

ventilator

stikalo navadno

stikalo menjalno

stikalo preklopno

stropno senzorsko stikalo

stropna svetilka

stenska svetilka

LED trak v profilu

LEGENDA SIMBOLOV

kamera bullet

fiksni priključek / dovod 3F

(če ni drugače označeno)

S1) Nadgradna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA LANDA Fog LED 22,4W 1500lm 3000K IP65 FG80POSDHB10L
S2) Nadometna svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Lona C/S 600 h120 SOP 4000 lm 37 W 830 FO IP20 silver aluminium

S3) Nadgradna reflektorska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Periskop Proiettori 198-264V 1 arrayLED 6.5W DC - 8W AC 

S4) Nadgradna stenska svetilka za zunanjo montažo, kot npr.: INTRA Stadium Lampada a parete 198-264V 72 topLED 6.4W DC - 7.8W AC 

S5) Vgradna svetilka, kot npr.: INTRA Nitor RV SOP 1050-2100 lm 9-19W 350-750mA 26V 830 D240mm IP44 white/white,

Z1) Varnostna zasilna svetilka BEGHELLI LOGICA LED 11W z vgrajeno baterijo avtonomije 1h

zasilna svetilka

+ dodatna zatesnitev vseh neuporabljenih odprtin s silikonskim kitom

CRI 80 IP66 Base 95347W60

CRI 80 IP65 76078W00

z napajalnikom 20W/250-700mA

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ograja OG2 h=100

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
-3.98

AutoCAD SHX Text
ograja OG1 h=120

AutoCAD SHX Text
žleb 100x100-150mm

AutoCAD SHX Text
v.o.  110 110

AutoCAD SHX Text
v.o.  110 110

AutoCAD SHX Text
ograja OG1 h=120

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
VG2

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
VG2

AutoCAD SHX Text
v.o.  75 75

AutoCAD SHX Text
v.o.  75 75

AutoCAD SHX Text
padec 1,5% >>>

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
v.o.  75 75

AutoCAD SHX Text
KLOP1

AutoCAD SHX Text
VG2

AutoCAD SHX Text
padec 1,5% >>>

AutoCAD SHX Text
padec 1,5% >>>

AutoCAD SHX Text
v.o.  75 75

AutoCAD SHX Text
Okno O4 ALU 550x250

AutoCAD SHX Text
Okno O5 ALU 160x250

AutoCAD SHX Text
TENDA 2

AutoCAD SHX Text
TENDA 3

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
v.o.  150  150se ukine

AutoCAD SHX Text
v.o.  150 150

AutoCAD SHX Text
h=2,2m

AutoCAD SHX Text
h=2,2m

AutoCAD SHX Text
h=2,2m

AutoCAD SHX Text
h=2,2m

AutoCAD SHX Text
TERASA 2 - TLORIS PRITLIČJA

AutoCAD SHX Text
M 1:50

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
pooblaščen inženir:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
št. lista:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
št. projekta:

AutoCAD SHX Text
375/22

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
merilo:

AutoCAD SHX Text
pooblaščen arhitekt:

AutoCAD SHX Text
objekt:

AutoCAD SHX Text
vrsta dok.:

AutoCAD SHX Text
vsebina načrta:

AutoCAD SHX Text
vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
investitor:

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
opis:

AutoCAD SHX Text
št. sprem:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
3/I NAČRT ELEKTROTEHNIKE 

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
PE120/22-238

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
Dec. 2022

AutoCAD SHX Text
JOŽE KUNŠEK u.d.i.a.

AutoCAD SHX Text
ZAPS 1627 A

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
JANEZ TOMŠE, dipl.inž.el.

AutoCAD SHX Text
IZS E-1959

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
BOJAN KRALJ el.teh.

AutoCAD SHX Text
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE

AutoCAD SHX Text
UREDITEV TERAS IN BALKONOV V DSO GROSUPLJE



kletna etaža obstoječega objekta

Navezava na
obstoječe ozemljilo

Navezava na
obstoječe ozemljilo

FeZn 25x4mm v temelju (ozemljilni vod)

Al fi 8 mm v betonu oz. zidu (odvod)

Al fi 8 mm na odstojnih držalih 

Vertikalna zaščita 1500x50x1mm

(lovilni vod, odvod)
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zasilna svetilka

+ dodatna zatesnitev vseh neuporabljenih odprtin s silikonskim kitom
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